LEGENDA

—=—= Rete ENEL MEDIA TENSIONE

tubo guaina corrugato doppia parete 160

------------- - Rete Colonnine Ricarica auto elettriche
& tubo guaina corrugato doppia parete 2160

———————— Rete ENEL BASSA TENSIONE

tubo guaina corrugato doppia parete 8125

== Colonnina Enel
PLANIMETRIA GENERALE
VAR/ANTE SCO/Q 7200 H Pozzetti ENEL dim.20*50 cm
— — == Rete Il.PP.

tubo guaina corrugato doppia parete 9125

X Pozzetti II.LPP. dim.50*50 cm

== Palo conico zincato (diam. mm 170/60) h fuori terra

Recinzione mt. 10, lampada 1x250 watt vapori di sodio alta pressione
o—e—=0a Palo conico zincato (diam. mm 170/60) h fuori terra
- mt. 10, lampade 2x150 watt vapori di sodio alta pressione
| o Colonnina ricarica auto elettrica
X Predisposizione canalizzazione per ricarica
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| SEZIONE TIPO CANALIZZAZIONI BT E MT
AMBIT " B " ‘\I PERCORRENZA IN STRADA  Scala 1:20
SLP 943,89 mq O . . \‘ profonditd tubr min. cm 80 da estradosso
Sup. di vendita 692,00 mg Non Oggetto di Plano Attuativo

SLP 2.274,00 mq

Sup. di vendita 1.497,56 mq

NASTRO SEGNALATORE

RETE ENERGIA ELETTRICA

| ALTRA PROPRIETA' ALTRE CONDUTTURE
NON OGGETTO DI INTERVENTO

TUBAZIONE IN MATERIALE PLASTICO diam. VAR.
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SUB- AMBITO " A2"

SUB- AMBITO " A1"
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Provincia di Pavia
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M , ‘ /Nvia G. Ferrari, 39 ben menssenend Via Ferrovia, 28 c/o Villa Liccer
’ 20900 Monza (MB) 31020 San Fior (TV)
: tel. 039.3900237 — www.trmgroup.org tel. 0438.1710037 — www.d—recta.it
————— —l— e-mail: ufficio.tecnico@trmgroup.org e-mail: info@d—recta.it
: I . Viale Loreto Viale Loreto PROGETTO 22 VARIANTE al Piano Attuativo "LORETO - AMBITO A" | Tavola
e INGRESSO Viale Loreto LNS%FIQTEESA% per modifiche opere di urbanizzazione interne al comparto .
Viale Loreto  NGRESSO . I, 11 Viale Loreto USCITA A1 i - N° Q7-Var?2
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\ —H I .
\ ol 1
, ! i
i I
L

& " Cabina esistente ENEL 0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA data
RETE BASSA TENSIONE
%, % RETE DI MEDIA TENSIONE Settembre 2025
2. \OG/ RETE REDISPOSIZIONE RICARICA AUTO ELETTRICHE . pratica
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£’ vietata la riproduzione, anche parziale, dell’elaborato di proprietd esclusiva di
STUDIO A99 srl, senza autorizzazione scritta dello stesso
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